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Uberpriifung nach § 1 KUO

L__] Wiederholungsmessung nach § 1 Absatz 2 KUO
D Erstmessung nach § 14 Absatz 2 1.BImSchV
E] Wiederkehrende Messung nach § 15 Absatz 3 1.BImSchV/
D Wiederholungsmessung nach § 14 Absatz 5 1.BImSchV
D Wiederholungsmessung nach § 15 Absatz 5 1.BImSchV

Ausfertigung fiir:  Betreiber

03-082-6/1 /1

Keller

Betreiber / Aufstellungsort der Anlage

Gebaudeteil: KG Einfamilienhaus

Uber das Ergebnis der Uberprifung und Messung an einer Feuerstatte fur flussige Brennstoffe geman der Verordnung tber die Keh
Bescheini Uberprufung von Anlagen {(Kenr- und Uberpriifungsordnung — KUO) vom 16.08 2009 (BGBI. | S. 1232), nach Rechtsverardnungen nach § 1 Absaiz 1
cheinigung Satz 3 SchfHwG oder der Ersten Verordnung zur Durchfunrung des Bundes-Immissionsschutzgssetzes (

Feuerungsanlagen — 1. BImSchV vom 26.01.2010, BGBI. | S. 38) zuletzt geandert durch Artikel 1 der Verordnung vom 13.10.2021 (BGBI. | S. 4676)

Verordnuing uber kleine und mittlere

rung und

Herstellerbescheinigung nach §6 1.BImSchv

Heizung mit Brauchwasser

[JJda  [JNein

Waérmeaustauscher: Hersteller, Typ, Herstell-Nr., Errichtung Leistungsbereich Nennleistung
Buderus, G115 BE, 63034886-01-5245-0615, 2006 21 kW
Brenner: Hersteller, Typ, Herstell-Nr., Errichtung Brennerart Leistungsbereich Brennstoff
Buderus, BE 1,2 - 21, 63190094 00 5249 053005, 2006 mit Geblase 1.9 kg/h Heizol
Feuerstattenart Art der Anlage

Heizkessel

Uberpriifungsergebnis gemdR KUO ( v/ =inOrdnung, X =mangelhaft, - = nicht zutreffend):

Verbrennungsluft/Liftung / Brenner/Heizgasweg / Verbindungsstiick </ ‘

Feuersttte: 4 Abgasabzug: 3 Abgasleitung /

- Befestigung/Abstande / _| - in Brennerhéhe / 0, -Gehalt im Abgas \1 '-\ %

- duBerer Zustand / - an anderer Stelle / unverdinnter CO-Gehalt /f Z ppm

[J Folgende Mzngel wurden festgestellt: G, -Differenz im Ringspalt = %
Lufttemperatur im Ringspalt - °C
Druckdifferenz im Ringspait - Pa

Es wurden keine Miangel festgestelit

E] Die Méngel sind aus Sicherheitsgrinden bis

zum

zu beseitigen.

D Aufgrund der festgesteliten Mangel ist eine zusatzliche Uberprifung der Feuerungsanlage erfordertich.

= 7 . .
D Die Mangel stellen zzt. noch keine unmittelbare Gefahr dar, eine Uberpriifung durch einen Pachbetrieb wird empfohlen.

Die Messung ist bis zum

L__] Das Messergebnis entspricht nicht der Verordnung, weil
Der Betreiber ist verpflichtet, die notwendigen VerbesserungsmaRnahmen an der Anlage zu treffen.

Grenzwerte: RuBzahl 1 | CO-Gehalt taop 12/
Messergebnis: e Olderivate keine Abgasverlust 11 %
RuBzahl-Einzelwerte ¥ IC1C/7S f&ll&zahl = Mittelwert Olderivate CO-Gehalt ’r(nv%h/
Wérmetragertemperatur he rSr’lg‘sEftsemperatur °C | Abgastemperatur °c
Sauerstoffgehalt im Abgas % Druckdiffert?wé’ Vs ML\ Pa | Abgasverlust %
D Das Messergebnis entspricht der Verordnung. Messunsicherheit %

zu wiederholen.

VN
<(UD>
<7

Bemerkungen:

'Messgeréte-Identifikationsnummer(n) ! MRAV30857400NW40725 - WIMRZ43116000NW40725

10 g’

Datum/Unterschrift pi 4

Falls Mangel festgestellt worden sind, die innerhalb einer Frist zu
beseitigen sind, oder das Messergebnis nicht der Verordnung
entspricht, geben Sie mir bitte Nachricht, sobald die Mangel
beseitigt sind bzw. die Wiederholungsmessung erfolgen kann.




